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S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.r.l.

Capitale Sociale (i.v.) € 120.000,00 - P.IVA 01780320741 - Via F. Franco s.n. (Z.I.), 72023 Mesagne (BR) - Tel. 0831771857 - Fax 0831735466
Email: info@scatest.com - PEC: scasrl@pec.it

Committente: COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
Via Roma, 34 85026 PALAZZO SAN GERVASIO - PZ

Data emissione: 13-10-2016 Codice cliente: 3273

Matrice: ACQUA. Acqua potabile

Tipo imballaggio/contenitore: Vetro Scuro, P.E., Sterile, Vials

Punto di campionamento: Comune di Palazzo San Gervasio - Fontana Rotta

Procedura di camp.to: (2) APAT Rap . 29.2003 met. 1030 + met. 6010

Operatore: SCA s.r.l. (P.Chim. Barletta Antonio) Data prelievo: 27/09/2016

Doc. di accompagnamento: Verbale n. BAR.02.270916 Data accettazione: 30/09/2016

Quantità conferita: 3000 ml Data inizio: 30/09/2016

Descrizione sugello: No Data fine: 12/10/2016

Il presente Certificato riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo
emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente
 
 
 
 
 

RAPPORTO DI PROVA 4.274_16
PARAMETRI RISULTATI-[U] (1) UdM LIMITI METODI

ACRILAMMIDE
Acrilammide (*) <0,01  µg/l <=0,10 rif.7

RAPPORTI ISTISAN

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Cloruro di vinile <0,05   µg/l <=0,5 rif.7

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

1,2 - Dicloroetano <0,25   µg/l <=3,0 rif.7
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

tricloroetilene <0,10   µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Tetracloroetilene <0,10   µg/l <=10 rif.7
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

AMMONIACA
Ione ammonio <0,02   mg/l <=0,50 rif.7

APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003

ANTIPARASSITARI
Antiparassitari totali (*) <0,1  µg/l <=0,50 rif.7

APAT CNR IRSA 5090/GC MS Man 29 2003

BROMATO
Bromato (*) <1  µg/l <=10 rif.7

EPA 300.1

CIANURI
Cianuri <0,01   µg/l <=50 rif.7

APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

CLORITO
Clorito (*) <10  µg/l <=700 rif.7

EPA 300.1

CLORO ATTIVO 
Cloro attivo libero <0,1   mg/l >=0,2 rif.7

APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

Cloro attivo totale 0,051  [±0,026] mg/l APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003

CLORURI (C.I.)
Cloruri 61,8  [±8,5] mg/l <= 250 rif.7

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

COLORE
Colore (dil. 1:20) (*) incolore  Adimens. APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003

CONDUCIBILITA`
Conducibilità 947  [±12] µS/cm <=2500 rif.7

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
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RAPPORTO DI PROVA 4.274_16

PARAMETRO RISULTATI-[U]  (1) UdM LIMITI METODI

DUREZZA 
Durezza totale (*) 34,5  [±3,4] °F >=15end<=50 rif.7

APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003

EPICLORIDRINA
Epicloridrina (*) <0,01  µg/l <=0,10 rif.7

RAPPORTI ISTISAN

FLUORURI (C.I.)
Fluoruri 0,358  [±0,067] mg/l <=1,50 rif.7

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

METALLI
Alluminio <4   µg/l <=200 rif.7

APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Arsenico <1   µg/l <=10 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Boro 56  [±12] µg/l <=1000 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Ferro <4   µg/l <=200 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Manganese <3   µg/l <=50 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Nichel <1   µg/l <=20 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Piombo <1   µg/l <=10 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Rame <4   µg/l <=1000 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Selenio <2   µg/l <=10 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Vanadio 2,73  [±0,66] µg/l <=50 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Cadmio <0,5   µg/l <=5,0 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Mercurio <0,1   µg/l <=1,0 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Cromo totale <4   µg/l <=50 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Sodio (*) 46,1  [±4,6] mg/l <=200 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

Antimonio <0,5   µg/l <=5,0 rif.7
APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

NITRATI (C.I.)
Nitrati 43,40  [±4,00] mg/l <=50 rif.7

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

NITRITI (C.I)
Nitriti <0,05   mg/l <=0,50 rif.7

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

ODORE
Odore (*) inodore  Adimens. APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003

OSSIDABILITA` DI KUBEL
Ossidabilità di kubel (*) 1,75  [±0,10] mg/l O2 <=5,0 rif.7

KUBEL

pH
pH 6,97  [±0,15] Adimens. >=6,5 end<=9,5 rif.7

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

POLICICLICI AROMATICI
Benzo (a) antracene <0,01  µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

Benzo (a) pirene <0,01  µg/l <=0,010 rif.7
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

Benzo (b) fluorantene (s) <0,01  µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

Benzo (k) fluorantene (s) <0,01  µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) <0,01  µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

Sommatoria Policiclici Aromatici (s) <0,01  µg/l <=0,10 rif.7
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

Benzo (g,h,i) perilene (s) <0,005   µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014

RESIDUO FISSO A 180°C
Residuo a 180° C (*) 460  [±46] mg/l <=1500 rif.7

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003

SAPORE
Sapore (*) insapore  Adimens. APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003
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RAPPORTO DI PROVA 4.274_16

PARAMETRO RISULTATI-[U]  (1) UdM LIMITI METODI

SOLFATI (C.I.)
Solfati 37,2  [±2,2] mg/l <=250 rif.7

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

SOLVENTI AROMATICI
Benzene <0,1  µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

TOC
TOC 4,7  [±1,6] mg/l UNI EN 1484:1999

TORBIDITA` 
Torbidità (*) <0,25  mg/l SiO2 APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003

TRIALOMETANI
Triclorometano <0,05   µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Tribromometano (bromoformio). <0,05   µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Dibromoclorometano <0,01   µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Bromodiclorometano <0,05   µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Sommatoria trialometani (*) < 0,1  µg/l <=30 rif.7
CALCOLO

COLIFORMI TOTALI
Conta di Coliformi totali 230  [140;330] UFC/100ml <1 rif.7

APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003

CONTA BATTERICA TOT. 22°C
Conta batterica totale a 22° C 420  [240;720] UFC/ml <=100 rif.39

APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003

CONTA BATTERICA TOT. 36°C
Conta batterica totale a 36° C 370  [210;650] UFC/ml <=20 rif.39

APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003

ESCHERICHIA COLI
Conta Escherichia coli <1  UFC/100ml < 1 rif.7

APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003

PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Conta di Pseudomonas aeruginosa <1  UFC/250ml <1 rif.39

UNI EN ISO 16266:2008

SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO-RIDUTTORI
Conta di Clostridium perfringens (spore 

comprese)
<1  UFC/100ml <1 rif.7

DLgs n° 31 02/02/2001 SO GU n° 52 03/03/2001 All III

STREPTOC. FEC./ENTEROCOC.
Conta di Streptococchi fecali/Enterococc

hi
5 Stimate  [2;12] UFC/100ml <1 rif.7

APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

pag. 3 di 3

LEGISLAZIONE: 
rif.7: D.Lgs n.31 del 02/02/2001 (Potabilità);
rif.39: D.Lgs n.31 del 02/02/2001 (Potabilità-Per le Acque Messe in Vendita in Bottiglia o in Contenitori)

NOTE AL RDP: 
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al
composto meno sensibile;
- Stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile. 

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Guglielmo Granafei 

OdC di LE e BR sez. A n. 149

Il presente documento è firmato digitalmente.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 4.274_16

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

(1) Incertezza estesa, là dove indicata,  calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

 (*)Prova non accreditata da ACCREDIA


	z:\Cliente cod 3273\RdP_4.274_16_Emd_0.pdf
	File JPG


		2016-10-13T16:31:01+0000
	GRANAFEI GUGLIELMO




